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空冷ヒートポンプチラーの台数について、設計書（No. 3）では４台連結
×１組、機器一覧表（M-04）では４台、（改修後）屋上平面詳細図（M-
10）では４台連結×４組となっている。

冷却能力：180kWの機器の４台連結です。合計720kWとなります。
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